PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 32 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pozn. zm.), art. 3 punkt 2 lit. a) i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 14
marca 1985r. o Pafistwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim
uzgadnia pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany:
budowa sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w dz. nr 254 w miejscowosci Rabezyn,
obreb 0018 Rabcezyn, gm. Raszkow.

Inwestor: Gmina i Miasto Raszkéw
ul. Rynek 32
63-440 Raszkow

z zastrzezeniami:

1. do budowy sieci wodociagowej nalezy stosowa¢ materialy dopuszezone do kontaktu
z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, posiadajace atesty PZH,

2. nie zezwala si¢ na tgczenie instalacji zaopatrywanej z sieci wodociggowej publicznej
z innymi zrodtami zasilania - lokalne ujecia wody,

3. przed oddaniem projektowanego odcinka sieci wodociagowej do eksploatacji

nalezy uzyskac¢ pozytywny wynik badania wody.

UZASADNIENIE

W dniu 27.11.2019r. wptynat wniosek z dnia 26.11.2019r. wraz z projektem budowy
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w dz. nr 254 w miejscowosci Rabczyn, obreb 0018
Rabcezyn, gm. Raszkow.
Opracowanie: Projekty Budownictwo Inzynieryjne Wojciech Perz z Ostrowa Wielkopolskiego.
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Dokumentacja obejmuje budowe sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w dz. nr 254
w miejscowosci Rabezyn , obreb 0018 Rabezyn, gm. Raszkow.

Przedmiotem opracowania jest:

- sie¢ wodociagowa z rur PVC @110x4,2mm o dlugosei L=405,00m. Przewidziano wlgczenie
projektowanego wodociagu do istniejacej sieci przebiegajacej poprzecznie przez dzialke
drogowsg nr 254 w miejscowosci Rabezyn.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC @200x5,9mm o dtugosci L=300,00m.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wiaczona zostanie do istniejacej studni betonowej
@1000 mm na Kkanale sanitarnym usytuowanym czgsciowo w dzialce drogowej
nr 254 w miejscowosci Rabczyn.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. Poz. 2294), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019r. poz. 1065) nalezato orzec jak w sentencji.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotgczenia do niej projektu budowlanego, na
ktorym znajduje sie klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim.
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(Dz.U. z 2018r. poz. 1044 z p6é7n. zm.)



